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Se evaluó el tratamiento de vapor condensado de cocción de plumas, agua de 
vísceras, suero de sangre, lixiviado de lodos de mataderos y agua de lavado de 
una plata de procesamiento de subproductos avícolas mediante la técnica de 
floculación-flotación. Se hicieron ensayos variando los porcentajes de las 
corrientes para la preparación de los tres tipos de agua de interés en el 
tratamiento y  las dosificaciones de agentes químicos para las aguas preparadas. 
Mediante una serie de pruebas de jarras se logró determinar las mejores 
condiciones para la remoción de carga contaminante presente en las diferentes 
muestras de agua residual. Con dichas condiciones se realizaron estudios 
analíticos para determinar la variación de los parámetros de calidad de agua como 
pH, turbiedad, sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica de oxígeno y 































En una planta de procesamiento de subproductos avícolas se ejecutan varios 
procesos para la elaboración de concentrados de consumo animal, en estos 
procesos se generan diferentes tipos de efluentes acuosos propios de las etapas 
de tratamiento de dichos subproductos. Fundamentalmente se trata de vapor 
condensado que se obtiene por la cocción de plumas, agua de vísceras que es 
generada por escurrimiento debido a su alto contenido de humedad, suero que se 
obtiene por la cocción de la sangre, lixiviado que es generado por el tratamiento 
de los lodos que producen los mataderos en el proceso de beneficio de la carne 
de pollo y agua de lavado de instalaciones. Cada uno de estos vertimientos tiene 
características diferentes en cuanto a composición y aspecto por ejemplo, el vapor 
condensado no presenta sólidos disueltos mientras que el agua de vísceras, 
suero, agua de lavado y lodos sí. En ese orden de ideas, la implementación de 
tratamientos para cada uno de ellos supone condiciones y requisitos particulares 
en cada tratamiento. 
 
La empresa tiene implementado procesos de tratamiento de efluentes para 
algunos de ellos sin embargo, no tiene resuelto el problema de contaminación 
generado por el tipo de vertimiento dispuesto a la fuente natural puesto que no 
cumple con la norma de vertimientos (las características físicas y químicas) y las 
estrategias implementadas son insuficientes para la remoción de carga 
contaminante precisamente por la heterogeneidad de los mismos y también por el 
caudal producido (113 m3/día), que está generando un fuerte impacto ambiental. 
 
Debido a que el caudal generado por este tipo de industria es elevado y el impacto 
ambiental es fuerte por la carga orgánica que posee y a los niveles de los 
parámetros de calidad del agua que exceden la norma, es necesaria la 
implementación de alternativas de tratamiento para este tipo de agua residual. 
Una de las posibilidades que ha contemplado la empresa es la unificación de las 
aguas residuales en sus procesos e implementar una estrategia de remediación 
para esta nueva agua residual (mezcla de los diferentes efluentes generados en el 
procesamiento de subproductos avícolas), que por sus características finales no 
es fácil de tratar mediante tratamientos convencionales1. 
 
La empresa tiene implementado un tratamiento aeróbico como estrategia de 
remediación al final del tubo pero debido al caudal generado actualmente, el 
                                                          
1
  COLIC, Miroslav; ACHA, Eric; LECHTER, Ariel. Advanced Pretreatment Enables MBBR 
Treatment of High. Water Environment Federation. (2009). 
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sistema se saturó y no es capaz de remover la carga orgánica ni disminuir los 
valores en los parámetros de calidad de agua para poder cumplir con la norma de 
vertimientos líquidos. Así mismo, si se quisiera utilizar el tratamiento aerobio 
existente para la mezcla liquida contaminante propuesta, el sistema no trabajaría 
en condiciones óptimas puesto que fue diseñado para condiciones totalmente 
diferentes a las que se pretenden tratar. 
 
En la búsqueda de alternativas de tratamiento para este tipo de vertimiento y por 
las características del mismo una vez mezclados los diferentes efluentes, las 
posibilidades de tratamiento se reducen debido a la contaminación del mismo. 
Aunque se ha demostrado que la floculación es una importante alternativa para la 
remoción de sólidos del agua, la remoción de los flocs generados es uno de los 
inconvenientes de la técnica que disminuye su eficiencia, por tal razón ambos 
factores dependen en alto grado del agente floculante y de las condiciones del 
proceso a las cuales se lleva la operación, mejorando la remoción de los flocs se 
podría elevar la eficiencia de remoción en este tipo de proceso2. 
 
Mediante la evaluación del tratamiento de floculación-flotación para el agua 
residual generada en el procesamiento de subproductos avícolas, se determinó la 
remoción de carga orgánica contaminante del efluente unificado de las aguas 
residuales generadas en el procesamiento de subproductos avícolas. En ese 
orden de ideas se utilizaron floculantes no convencionales que se constituyen en 
elemento fundamental en la operación del acople de los cuales no se tienen 
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2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar la remoción de carga orgánica contaminante de una mezcla de aguas 
residuales generadas durante el procesamiento de subproductos avícolas 
mediante un proceso de floculación/flotación.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Evaluar el efecto de la proporción de mezcla de las aguas residuales generada en 
los diferentes procesos del procesamiento de subproductos avícolas sobre la 
remoción de carga orgánica contaminante durante el proceso de 
floculación/flotación.   
 
Evaluar el efecto de la mezcla de floculantes catiónicos y aniónicos sobre la 
formación de flocs en la mezcla de aguas residuales generada en los diferentes 










3. MARCO TEÓRICO 
 
 
En la industria avícola, una planta típica de procesamiento, sacrifica alrededor de 
50000 pollos/día. En ella se separan las presas de pollo de los restos del sacrificio. 
Estos restos que en su mayoría están conformados por plumas, vísceras y sangre 
se conocen como subproductos avícolas. El procesamiento consiste 
fundamentalmente en la cocción de los subproductos para remover la humedad 
presente en ellos con el fin de producir una harina que sirve como base proteica 
del concentrado utilizado para consumo animal.  
 
 
3.1 INDUSTRIA DE PROCESAMIENTO DE SUBPRODUCTOS AVÍCOLAS 
 
Para la generación de harina utilizada en la elaboración de concentrados de 
consumo animal, se utilizan subproductos del procesamiento avícola tales como 
plumas, vísceras y sangre. El esquema de procesamiento de una planta típica se 
muestra en la Figura 1. 
 
La industria del procesamiento de subproductos avícolas genera cinco corrientes 
de agua residual con diferentes características. 
 
La corriente F1 es un vapor condensado producido por la cocción en el cooker 
(C1). El vapor generado se mezcla con los vapores de cocción del cooker (C2) y 
se condensan en un intercambiador de calor. Esta corriente presenta fuerte olor 
debido al contenido orgánico por compuestos tales como aldehídos, cetonas, 
aromáticos, amoniaco, etc. De esta corriente se generan 80 m3/día. La corriente F2 
es producida en la tolva de recepción de vísceras. Allí se generan 5 m3/día de 
agua de vísceras que son alimentadas al (C2) junto con las vísceras. La corriente 
F3 (alrededor de 25 m
3/día) es generada en el proceso de cocción de sangre en 
(C3). El suero generado allí, se alimenta al (C1).  La corriente F4 es el lixiviado 
generado por el tratamiento de lodos (coagulación con polímeros durante un 
periodo de tiempo de 24 horas) producido en el proceso de beneficio de la carne 
de pollo. De este tratamiento se generan 20 m3/día de lixiviado. En este proceso 
además del lixiviado que finalmente va al tanque de homogenización, se produce 
un residuo sólido (lodo seco). La corriente F5 es agua residual producto del lavado 
de los camiones y patio de recepción de materia prima (alrededor de 5 m3/día) y 
del lavado general de las instalaciones de la planta (8 m3/día). 
Las corrientes generadas F1, F4 y F5 (aguas residuales) llegan al tanque de 
homogenización (TK-1). El efluente que sale del TK-1 (F6) se envía a una laguna 
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de oxidación (LO) en donde se genera el vertimiento final que es dispuesto en la 
fuente natural. 
 
Figura 1. Esquema de procesamiento de subproductos avícolas para obtención de harina para 
consumo animal. 
 
La Tabla 1 resume las principales características de los vertimientos generados en 





Tabla 1. Características de los vertimientos generados en el procesamiento de subproductos 
avícolas. 




Olor desagradable, agua ligeramente turbia, contenido de 
compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos, pH > 9. 
F2 Agua de vísceras 
Alto contenido de solidos suspendidos, grasas, trazas de 
sangre, etc. 
F3 Suero Rico en proteína, olor desagradable, traslúcido. 
F4 
Lixiviado de lodos 
de matadero 
Generados por sedimentación.  Provenientes de plantas de 
tratamiento de aguas de los mataderos de pollos. 
F5 
Agua de lavado de 
planta 
Aguas de lavado de camiones, tolvas, patio y planta. Presenta 
grasas, sólidos, trazas de sangre, vísceras, pluma, harinas etc. 
F6  F1 + F4 + F5 
 
 
Con base en estas características, el vertimiento heterogéneo F6 que sale del TK-1 
es una corriente con alta carga contaminante que no puede ser vertida 
directamente a la fuente. Los niveles de demanda química de oxígeno (DQO), 
demanda biológica de oxígeno (DBO), solidos suspendidos totales (SST), 
turbiedad, pH, temperatura, rebasan los niveles permitidos que controla la 
autoridad ambiental (Decreto 3930 de 2010, Resolución 4328 de 2010)3.  
 
Con el fin de mitigar el impacto ambiental que genera este efluente, la empresa 
implementó un tratamiento secundario por medio de una laguna de oxidación 
aerobia.  Debido a que la laguna de oxidación no es capaz de remover toda la 
carga orgánica contaminante presente en F6  (puesto que fue diseñada para 
condiciones diferentes a las que actualmente se tienen en la planta), se presentó 
un problema ambiental causado por la colmatación de la laguna. Como vertimiento 
final se obtiene un efluente residual que no cumple tampoco con la norma de 
vertimientos.  
 
En estos momentos la estrategia de remediación ambiental para el tratamiento de 
F6 (oxidación anaerobia) es ineficiente y se está buscando la implementación de 
alternativas de tratamiento que den solución ambiental al vertimiento final 
generado por la planta de procesamiento. 
 
Debido a las condiciones propias de la planta de procesamiento, se pueden 
identificar dos tipos de impurezas en el agua, aquellas que se encuentran 
suspendidas y otras que están disueltas. El material suspendido son partículas 
que se sostienen en el agua debido a las fuerzas de repulsión generada por las 
                                                          
3
  SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. Recuperado el 23 de 05 de 2013, de Boletín Legal 




cargas del material coloidal. El material disuelto lo componen  las moléculas o 
iones que se retienen en el  agua debido a su estructura molecular4. 
 
Con base en lo mencionado anteriormente se puede decir que los mataderos de 
aves de corral generan aguas residuales principalmente en el proceso de sacrificio 
industrial, en el lavado de equipos e instalaciones y en la producción de productos.  
Las aguas residuales generadas en estos procesos se caracterizan por tener altas 
cargas de sólidos en suspensión, aceites y grasas, que pueden variar de una 
planta a otra, dependiendo del proceso industrial y el consumo de agua por pollo 
sacrificado5 
 
3.1.1 Características de las aguas residuales generadas en el procesamiento 
de subproductos avícolas.  Existen diferentes características esenciales en el 
agua residual que pueden ser fácilmente percibidas por los sentidos como el color, 
la temperatura y otras de igual importancia como lo son los sólidos sedimentables, 
sólidos en suspensión y sólidos disueltos, siendo los sólidos totales la suma de 
todos ellos. 
 
Los sólidos sedimentables son sólidos de mayor densidad que el agua, se 
encuentran dispersos debido a fuerzas de arrastre o turbulencias. Cuando estas 
fuerzas y velocidades cesan y el agua alcanza un estado de reposo, precipitan en 
el fondo. Suelen eliminarse fácilmente por cualquier método de filtración.  
Los sólidos en suspensión se mantienen en el agua debido a su naturaleza 
coloidal que viene dada por las pequeñas cargas eléctricas que poseen estas 
partículas que las hacen tener una cierta afinidad por las moléculas de agua. Este 
tipo de sólidos como tales son difíciles de eliminar siendo necesaria la adición al 
agua de agentes coagulantes y floculantes que modifican la carga eléctrica de 
estas partículas consiguiendo que se agrupen en flóculos de mayor tamaño para 
así poder separarlos mediante filtración o flotación.  
Los sólidos disueltos están relacionados con el grado de mineralización del agua 
ya que son iones de sales minerales que el agua ha conseguido disolver a su 
paso. Están relacionados con la conductividad del agua ya que un aumento de 
estos iones aumenta la capacidad conductiva6.  
 
                                                          
4
  VÁZQUEZ ROSSAINZ David. Estudio de Factibilidad para la Construcción de una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales en la UDLA-P. Cholula, Puebla, México. 2003. Universidad de 
las Américas Puebla. Escuela de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil. 
5
  NERY A, NARDI B, DAMIANOVIC C, POZZI C, AMORIMD, ZAIAT C. Long-term operating 
performance of a poultry slaughterhouse wastewater treatment plant. En: Resources, Conservation 
and Recycling. 24 July 2006. 
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La turbidez es un parámetro relacionado con el grado de transparencia y limpieza 
del agua que a su vez depende de la cantidad de sólidos en suspensión del agua 
que pueden ser resultado de una posible actividad biológica o simplemente una 
presencia de componentes no deseables. Se mide mediante la absorción que 
sufre un haz de luz al atravesar un determinado volumen de agua7 
 
Debido a la variedad de compuestos orgánicos agregados al agua residual, la 
diferencia que existe entre un agua residual tratada y otra no tratada, es la 
cantidad de compuestos orgánicos agregados presente en una muestra de agua.  
La DBO es la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos para 
degradar la materia orgánica biodegradable existente en un agua residual. Es por 
tanto una medida del componente orgánico que puede ser degradado mediante 
procesos biológicos.  
La DQO es la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar toda la materia orgánica 
y oxidable presente en un agua residual. Es por tanto una medida representativa 
de la contaminación orgánica de un efluente siendo un parámetro a controlar 
dentro de las distintas normativas de vertidos y que nos da una idea muy real del 
grado de toxicidad del vertido. Se puede decir por tanto que la DBO representa la 
cantidad de materia orgánica biodegradable y la DQO representa tanto la materia 
orgánica biodegradable como la no biodegradable8. 
 
 
3.2 TIPOS DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES 
 
En el manejo de aguas residuales se utilizan tres tipos de tratamientos, primario, 
secundario y terciario. El tratamiento primario remueve aquellos contaminantes 
que se pueden sedimentar, por medio de tratamientos físicos o físico-químicos. 
Estrategias para tal fin son, la precipitación o flotación con ayuda de coagulante 
y/o floculante para separar y filtrar grasas y sólidos. El tratamiento secundario se 
realiza para eliminar desechos y sustancias que con la sedimentación no se 
eliminaron, el objetivo principal de este tratamiento es la remoción de la demanda 
biológica de oxígeno (DBO) soluble y la remoción de cantidades adicionales de 
sólidos sedimentables. El tratamiento terciario, consiste en procesos físicos y 
químicos especiales con los que se busca remover contaminantes específicos 
usualmente tóxicos o compuestos no biodegradables. Es un tipo de tratamiento 
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  HIDRITEC, op.cit 
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más costoso que los anteriores y se usa en casos más especiales como la 
purificación de desechos específicos de algunas industrias9. 
 
Algunas empresas del sector avícola han implementado procesos de coagulación / 
precipitación, donde se ha demostrado que son procesos eficaces en la remoción 
de material contaminante, de fácil operación y usualmente son usados para el 
tratamiento de aguas residuales que contienen material en suspensión y / o 
partículas grasas.  Dentro de los coagulantes más usados encontramos sales de 
hierro y cal. La función principal de los coagulantes es para flocular las partículas 
coloidales en partículas más grandes que se pueden eliminar por sedimentación o 
flotación10 
 
La empresa tiene implementado un tratamiento secundario que consiste en una 
laguna de oxidación en donde se desarrolla un proceso biológico aerobio. El 
problema ambiental como se mencionó anteriormente, es que debido al gran 
caudal de aguas residuales generadas en el procesamiento de harina, la laguna 
no es capaz de remover toda la carga orgánica contaminante que le llega porque 
fue diseñada para condiciones diferentes a las que actualmente se tienen en la 
planta. Por tal razón, el sistema de tratamiento se saturó y no es capaz de 
disminuir los valores de los parámetros de calidad de agua para poder cumplir con 
los criterios de la norma de vertimientos líquidos.  
 
El efluente final generado en el procesamiento de subproductos avícolas F6, 
contiene una gran cantidad de sólidos que disminuyen la capacidad de cualquier 
tratamiento secundario o terciario. Con base en lo anterior, una buena alternativa 
sería la disminución del contenido de SS de la misma con el fin de promover la 
operación normal de tratamientos complementarios. Algunos de los procesos que 
podrían ser utilizados para tal fin son la coagulación y/o floculación que se 
constituyen como estrategias relativamente económicas y que dan buenos 
resultados. Eliminar los sólidos, homogenizar la calidad del agua residual y 
acondicionar químicamente el desecho para estabilizar el pH y garantizar los 
nutrientes esenciales para el proceso biológico. 
 
 
                                                          
9
  LÓPEZ, M. E. Tratamiento biológico de aguas residuales aplicable a la industria avícola. (en 
línea). 20 de 04 de 2007. Recuperado el 02 de 05 de 2013. disponible en http://www.ergormix.com 
/MA-avicultura/manejo/articulos/tratamiento-biologico-aguas-residuales-t1481/124-p0.htm 
10
  GOHARY F, TAWFIK A, MAHMOUD U. Comparative study between chemical  coagulation/ 
precipitation (C/P) versus coagulation/dissolved air flotation (C/DAF) for pre-treatment of personal 
care products (PCPs) wastewater. En: Desalination. 25 de noviembre 2009. 
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3.2.1 Tratamiento de agua residual mediante coagulación-floculación.  En la 
coagulación las sales de aluminio y hierro, son algunas de las sustancias químicas 
que actúan como coagulantes y que se usan para el proceso de desestabilización 
química de las partículas, este usualmente se realiza generando una mezcla 
rápida en el agua. El objetivo principal de la coagulación es desestabilizar las 
partículas coloidales que se encuentran en suspensión, para favorecer su 
aglomeración11. 
 
Este proceso es resultado de dos fenómenos. Inicialmente se efectúa un proceso 
esencialmente químico, el cual consiste en la reacción del coagulante con el agua 
y la formación de especies hidrolizadas con carga positiva. Este proceso depende 
de la concentración del coagulante y el pH final de la mezcla. El proceso 
secundario es fundamentalmente físico, el cual consiste en el transporte de 
especies hidrolizadas para que hagan contacto con las impurezas del agua12   
 
En la Figura 2 se muestra cómo la adición de sustancias químicas anulan las 
cargas sobre la superficie del coloide, permitiendo de este modo que las partículas 
coloidales se aglomeren formando flóculos. 
 
 
Figura 2. Mecanismo de coagulación (Cárdenas, 2000). 
 
En la Tabla 2 se expresa la influencia que tiene la dosis de coagulante en la 
eficiencia del proceso de coagulación 
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  CÁRDENAS, Y. A. Tratamiento de agua coagulación floculación. (en línea). 04 de 2000. 
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Tabla 2. Influencia de la dosis del coagulante. 
CANTIDAD DE 
COAGULANTE 
EFICIENCIA  DEL PROCESO DE COAGULACION 
Baja 
No neutraliza totalmente la carga de la partícula, la formación de los 
microflóculos es muy escasa, por lo tanto la turbiedad residual es elevada. 
 
Alta 
Produce la inversión de la carga de la partícula, conduce a la formación de 
gran cantidad de microflóculos con tamaños muy pequeños cuyas 
velocidades de sedimentación son muy bajas, por lo tanto la turbiedad 
residual es igualmente elevada. 
 
 
La selección del coagulante y la cantidad óptima de aplicación, se determina 
mediante los ensayos de pruebas de jarras. En general, se puede decir que los 
coagulantes son aquellos compuestos capaces de producir un floc y que pueden 
generar coagulación al ser añadidos al agua. 
 
Este proceso se usa para: 
 Lograr la remoción de turbiedad orgánica o inorgánica que no se puede 
sedimentar rápidamente.  
 Remoción de color verdadero y aparente.  
 Eliminación de bacterias, virus y organismos patógenos susceptibles de ser 
separados por coagulación.  
 Destrucción de algas y plancton en general.  
 Eliminación de sustancias productoras de sabor y olor, en algunos casos de 
precipitados químicos suspendidos en otros.  
 
Las partículas que forman la turbiedad y el color de las aguas, poseen cargas 
eléctricas que normalmente son negativas, pero como también existen cargas 
eléctricas positivas, se puede afirmar que el agua y las soluciones son 
eléctricamente neutras. Las cargas eléctricas de las partículas generan fuerzas de 
repulsión entre ellas, por lo cual se mantienen suspendidas y separadas en el 
agua. Es por esto que dichas partículas no se sedimentan.  
 
El uso de cualquier otro proceso para la remoción de partículas muy finas, como la 
sedimentación simple, resulta muy poco económico y en ocasiones imposible, 
debido al alto tiempo requerido13. 
 
La floculación es un proceso que sirve como complemento de la coagulación y 
consiste en la agitación de la masa coagulada para favorecer el crecimiento y 
aglomeración de los flóculos recién formados en una red (polímero) con la 
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finalidad de aumentar el tamaño y peso necesarios para sedimentar con facilidad. 
En este proceso se usan unos polímeros de varias cadenas (catiónica, aniónica, 
no iónica) que producen pocos flocs y mejoran los resultados obtenidos por los 
coagulantes.  
 
La floculación es favorecida por el mezclado lento que permite juntar poco a poco 
los flóculos. Al realizar un mezclado intenso, se rompen y raramente se vuelven a 
formar. La floculación no solo incrementa el tamaño de las partículas del floc, sino 
que también aumenta su peso14  
 
En la Figura 3, se muestra el efecto de formación de flocs mediante la red 
(floculante). Las redes entrelazan las partículas individuales de aglomerados, lo 
suficientemente grandes como para sedimentar con rapidez y optimizar los 




Figura 3. Mecanismo de aglomeración de partículas coloidales empleando floculante                   
(Cárdenas, 2000) 
 
En la Tabla 3 se presentan las características de los floculantes de acuerdo a su 
naturaleza. 
 









Son polímeros naturales extraídos desustancias animales o vegetales. 
Orgánicos de 
síntesis 
Son los más utilizados y son macromoléculas de una gran cadena, con masa 
molecular elevada, estos se clasifican de acuerdo a la ionicidad de los polímeros 
en aniónicos, neutros o no iónicos y catiónicos. 
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Para la aplicación de los productos químicos, se debe tener en cuenta la 
concentración de las soluciones, los límites de solubilidad y la naturaleza del agua 
de dilución. Es importante considerar la agitación para evitar la formación de los 
aglomerados que son difíciles de disolverse y favorecer el desarrollo completo de 
la cadena polimérica15 
 
3.2.2 Tratamiento de aguas residuales industriales por flotación.  La flotación 
es un proceso que se utiliza para separar las partículas sólidas presentes en una 
fase líquida mediante burbujas diminutas de un gas que generalmente es aire. 
Estas partículas de lodo líquido, se adhieren a las burbujas de gas de modo que 
puedan ser separadas del agua o de otros constituyentes. Por tal razón la 
separación no depende del tamaño y densidad de las partículas si no de aquellas 
propiedades superficiales que permiten la adherencia de las burbujas a la 
estructura de las partículas16. 
 
La flotación en un proceso de clarificación primaria particularmente efectivo para 
tratar aguas con turbiedad, altamente coloreadas y con gran contenido de 
partículas en suspensión. Su eficiencia depende del pretratamiento realizado y 
está relacionado con las características del agua, su calidad, el tipo de coagulante, 
la dosis, el pH, el tipo de floculante y la dosis de polímero17  
 
En la Tabla 4 se presentan las principales características que debe tener cualquier 
sistema de flotación. 
 
Tabla 4. Características de los sistemas de flotación. 
Características Sistemas de flotación 
Generación de bolas de tamaño apropiado en relación con las partículas que se desea remover. 
 
Adherencia eficiente entre las bolas de aire y las partículas en suspensión. 
 
Separación adecuada del material flotante. 
 
 
En la Figura 4a, la celda tiene una forma alargada semejante a los 
sedimentadores donde velocidad lineal es muy baja, ya que cerca de la entrada de 
agua residual se producen las burbujas de aire para que en la parte superior del 
tanque puedan flotar las partículas contaminantes poco densas. En la figura 4b, la 
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  COLIC, Miroslav & MORSE, Wade. The development and application of centrifugal. En: 
International Journal of Environment and Pollution. (2007). 
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celda tiene un recipiente de tipo cilíndrico, donde se  ubica un sistema de agitación 
por turbina que contiene un tubo concéntrico parta  el suministro de aire, el cual 
produce un movimiento centrífugo generando mayor dispersión de las burbujas 
para la formación de una espuma que contiene las partículas flotadas18. 
 
                                                                               
Figura 4. Esquema de celdas de agitación de tratamiento de aguas. a) Celda de flotación lenta 
(poca agitación).  b) Celda de flotación turbulenta (dispersión del aire). (Salager & Forgiarini, 2007) 
 
Los flóculos aireados son estructuras compuestas de partículas floculadas, 
polímeros y burbujas de aire. Este tipo de estructuras son manejadas para el 
tratamiento de aguas residuales que contienen elevada carga contaminante. 
Algunas de estas técnicas y aplicaciones se han desarrollado en la industria y se 
muestran a continuación. 
 
Generador Reactor de flóculos (FGR). El equipo consta de un reactor de mezclado 
helicoidal, en este dispositivo, el floculante se dispersa a través de tubos 
helicoidales, lo que permite la floculación en cuestión de segundos. Por lo tanto, la 
FGR ha mostrado un alto potencial para su uso  en aplicaciones que requieren 
altas tasas de separación sólido-líquido19 
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Figura 5. Generador reactor de flóculos (FGR) con formación de aeroflocs lo largo de las hélices. 
(OLIVEIRA & RUBIO 2012). 
 
Floculación - Flotación (FF). El reactor FF es un diseño especial en zigzag para la 
generación de flóculos ligeros (flóculos gaseosos) que se forman en presencia de 
polímeros y burbujas de aire inyectado, su potencial principal es para el 
tratamiento de grandes volúmenes de efluentes aceitosos20 
 
 
Figura 6. Dispersor de floculante utilizado en la floculación-flotación con la técnica de inyección de 
aire directo y soluciones de polímeros en zig-zag (OLIVEIRA & RUBIO 2012). 
 
Con el fin de resaltar la importancia que existe entre los polímeros, las burbujas y 
las partículas es importante buscar las condiciones óptimas que favorecen la 
mejor formación de flóculos aireados, debido a que estas estructuras son 
altamente interactivas entre si  y facilitan la formación de flóculos  en suspensión. 
 
El tamaño y la estructura de flóculos se consideran parámetros importantes para 
los procesos industriales ya que están estrechamente ligados a la eficiencia de 
separación sólido / líquido21. 
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  OLIVEIRA, RUBIO, op.cit 
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  OLIVEIRA, Cristiane, RODRIGUES, R.T. & RUBIO, Jorge. A new technique for characterizing 
aerated flocs in a flocculation–microbubble flotation system. En: International Journal of Mineral 
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3.3 SISTEMAS DE FLOCULACIÓN-FLOTACION PARA EL TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
 
Los sistemas de floculación-flotación tienen diferentes usos en la industria ya que 
pueden ser utilizados para aplicaciones en la descontaminación de aguas 
residuales y conducir al desarrollo de dispositivos compactos de alto rendimiento 
para una rápida floculación-flotación22.  
 
Uno de los medios más efectivos para la eliminación de sólidos en aguas 
residuales es la flotación, este proceso de separación líquido-sólido es similar al 
proceso de sedimentación o el proceso de filtración23. 
 
En el tratamiento de aguas residuales, la flotación está diseñada para eliminar 
todas las partículas que en general se encuentran en forma de emulsiones muy 
finas, sólidos suspendidos, microorganismos y dispersiones coloidales. Por lo 
tanto, los procesos se optimizan por la máxima recuperación de agua limpia con la 
concentración más baja de contaminantes y lodo24. 
 
Algunos de los mecanismos acoplados en la floculación-flotación son los sistemas 
de flotación por aire disuelto (DAF) y recientemente, otras técnicas de flotación 
como los sistemas de flotación centrífuga (CFS) que se han aplicado en el 
tratamiento de aguas residuales. Estos usan la fuerza centrífuga para mejorar la 
mezcla de partículas y burbujas con productos químicos de tratamiento y acelerar 
la separación sólido/líquido.  
 
Dentro de las variables del proceso de floculación-flotación se caracterizan el tipo 
de mezcla y eficiencia química, las características catiónica y aniónica de los 
floculantes y coagulante, las características del tipo de contaminante, la mezcla y 
carga contaminante, los niveles de flujo ajustables o constantes, el tamaño de los 
equipos, el porcentaje de aire disuelto en el agua, la formación de flocs, tipo de 
instalación de equipos, mantenimiento, capacidad de tratamiento y entre otros los 
costos de operación. 
 
En el diseño más reciente, un hidrociclón centrífugo se combinó con pequeñas 
burbujas de flotación de aire disuelto que condujeron al desarrollo del híbrido de 
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  OLIVEIRA, RUBIO, op.cit 
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  WANG, Lawrence. K., SHAMMAS, Nazih. K., & SELKE, William. A. Flotation Technology. New 
York: Humana Press, (2010).  
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  DA ROSA, Jailton. RUBIO, Jorge.  The FF (flocculation–flotation) process. En: Minerals 
Engineering. 19 October 2004. 
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flotación centrífuga. Este sistema se denomina, Sistema de Energía con Mezcla de 
Gas (GEM)25. 
 
3.3.1 Sistema de flotación por aire disuelto (DAF).  El método DAF, es llamado 
flotación por aire disuelto (Dissolved Air Flotation), y es muy común en el 
tratamiento de aguas residuales aceitosas. Este proceso se logra introduciendo el 
agua residual en un tanque de retención cerrado, al que se le agrega aire 
presurizado que se le permite salir a presión atmosférica y liberar el gas en 
exceso. Este mecanismo también sirve para espesar los lodos activados y lodos 
coagulados químicamente26.  
 
En la Figura 5 se muestra un esquema del sistema DAF. La corriente de aguas 
residuales que pasa por los tubos está saturada con aire a presiones elevadas. Al 
formarse pequeñas burbujas, estas se ponen en contacto con las partículas 
presentes en el flujo de manera continua. Tales burbujas suben lentamente a la 
superficie del tanque. Esta es la razón principal para que los tanques de flotación 
por aire disuelto posean grandes dimensiones27. 
 
 
Figura 7.  Esquema de un sistema DAF (CLEAN WATER TECHNOLOGY, 2011). 
 
 
En la Figura 6 se muestra la formación de flocs en una unidad DAF en donde se 
mezclan los productos químicos para la formación de flocs mediante tubos o 
hélices. Ambos métodos intentan abrir los polímeros en el flujo de agua residual 
pero no son lo suficientemente eficientes debido a las limitaciones en la extensión 
de la cadena del polímero28. 
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Figura 8.  a) Etapa de formación de flocs en los tubos de un DAF b) Tanque de flotación de flocs.  
(CLEAN WATER TECHNOLOGY, 2011). 
 
3.3.2 Sistema de energía con mezcla de gas (GEM).  El equipo consta de un 
sistema para separar partículas de una corriente líquida contaminada. Incluye un 
aparato para mezclar el líquido con uno o más aditivos con el fin de mejorar la 
separación de los flocs mediante flotación con aire.  Para mezclar el líquido con 
los aditivos, el GEM utiliza un dispositivo de reducción de presión que es el 
encargado de crear las burbujas que atrapan los flocs de la corriente de líquido. El 
dispositivo de reducción de presión desemboca en una cámara de flotación de un 
tanque de flotación, donde las burbujas flocs cargadas se dirigen hacia la parte 
superior del depósito de flotación. 
 
El tanque de flotación está diseñado de tal manera que las burbujas/flocs 
cargadas circulan en la parte superior del depósito de flotación hasta que llegan a 
la superficie, mientras que los flujos de líquido descontaminado pasan por la parte 
inferior del depósito para su eliminación. Una cuchilla elimina los flocs flotantes 
contaminados desde la superficie superior del depósito de flotación en un aparato 
de deshidratación.  “Una de las grandes ventajas del sistema GEM, es que satura 
el 100% de las corrientes de aguas residuales con aire disuelto y tiene la habilidad 
para controlarlo cuando el aire disuelto es liberado del agua. Esto da lugar a una 
mayor y más eficiente flotación de los contaminantes”29. 
 
En la Figura 7 se muestra el esquema de un sistema GEM. En ella se ven los 
mezcladores de líquido, sólido y gas (LSGM) que proporcionan una mezcla 
homogénea de los contaminantes líquidos y los químicos (coagulante y floculante), 
                                                          
29




obteniendo como resultado una reducción de consumo y un uso más eficiente de 
los químicos. Los LSGM ofrecen la flexibilidad para cambiar la energía de mezcla 
a las características específicas de las aguas residuales y condiciones cambiantes 
(Figura 7a).  
 
 
Figura 9.  Sistema GEM. Fuente: (CLEAN WATER TECHNOLOGY, 2011). 
 
 
En la Figura 7b se muestra el cabezal (mezclador) donde se realiza la formación 
de flocs en el sistema GEM por el contacto entre el agua residual, los agentes 
químicos y el aire. Este sistema utiliza fuerzas centrífugas para abrir los polímeros 
sin dañarlos, y tiene una serie de seis cabezales que puede variar en la mezcla de 
energías.  La ventaja de este equipo es que cada cabezal puede ser ajustado para 
permitir una mezcla de energía en el que el flujo de residuos, la aplicación y los 
requisitos físico-químicos pueden ser satisfechos. 
 
El sistema GEM puede manejar una carga de contaminante mucho mayor y 
producir sólidos mucho más secos y toma un tamaño menor que el de un sistema 
DAF tradicional30. (CLEAN WATER TECHNOLOGY, 2011) 
 
En la Figura 8 se muestra la diferencia en la formación de flocs para los diferentes 
sistemas de floculación/flotación usados en el tratamiento de aguas residuales. 
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Figura 10.  .  Formación de flocs en los tubos del DAF y en los cabezales LSGM del sistema GEM. 
Fuente: (CLEAN WATER TECHNOLOGY, 2011). 
 
 
La formación de flocs con la tecnología DAF demanda un uso menos eficiente de 
químicos, debido a que la reacción de los polímeros con la carga contaminante es 
muy baja ya que la columna vertebral del polímero a lo largo del equipo se 
mantiene aglomerada y no permite atraer la mayor cantidad de partículas, por tal 
razón el DAF tiende a producir lodos más húmedos puesto que la cadena 
polimérica retiene las moléculas de agua y hacen ineficiente el proceso de 
floculación/flotación. 
 
A diferencia del DAF, la formación de flocs en el sistema GEM se da por la 
implementación de la tecnología de hidrociclón por medio de los cabezales 
(LSGM), la cual es la encargada de mezclar el aire dentro del 100% de la corriente 
de agua residual, para desenrollar la columna vertebral de los polímeros esto con 
el fin de usar la superficie total del polímero y de esta manera atraer mayor 
cantidad de partículas residuales. Estos resultados se dan en un menor espacio, 
usando de manera más eficiente los agentes químicos y produciendo lodos más 
secos permitiendo darle un mejor manejo como residuo sólido y logrando una 












4.1 MATERIALES Y EQUIPOS 
 
En la Tabla 5 se listan algunas características de los productos químicos utilizados 
para el tratamiento de aguas residuales generadas en el procesamiento de 
subproductos avícolas, mediante la técnica de floculación/flotación. Estos son 
presentaciones comerciales de agentes floculantes y coagulantes. Ver fichas 
técnicas en el Anexo 1. 
 
Tabla 5. Características de los agentes químicos 
POLIMEROS CARACTERISTICAS 
Superfloc      
C-572 
Es un polímero líquido de mediano peso molecular y moderada densidad de 
carga. Que actúa de manera eficaz como coagulante primario y agente 
neutralizante de carga en los procesos de separación liquido-solidó en una amplia 




Es un floculante de carga catiónica media-alta para ser utilizado en procesos de 




Es un aditivo floculante de carga aniónica utilizado para optimizar las condiciones 
de clarificación de aguas potables y residuales. 
 
 
Los equipos y materiales utilizados en el desarrollo experimental del proyecto se 
listan en la Tabla 6.  
 
Tabla 6. Materiales y equipos utilizados en la experimentación. 
Materiales Equipos 
Material volumétrico Equipo piloto de floculación/flotación GEM 
H2SO4 Termómetro 
K2CrO4 pH-metro   
Agua destilada Oxitop 




 Embudo Buchner 
 Espectofotómetro UV-Vis 






4.2 EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA PROPORCIÓN DE MEZCLA DE LAS 
AGUAS RESIDUALES 
 
La evaluación se hizo por medio de la preparación de tres aguas con diferentes 
características. Estas se obtuvieron mediante mezcla de las corrientes F1, F2, F3, 
F4, F5 y F6 con el fin de evaluar el efecto de la carga contaminante presente en los 
diferentes vertimientos. 
 
La composición de los tipos de agua a tratar se muestra en la Tabla 7. Las 
corrientes que se emplearon en las preparaciones fueron aquellas que 
presentaron el mayor contenido de sólidos disueltos.  
 
Tabla 7.  Porcentajes de las corrientes para la preparación de aguas de interés. 
Tipo de agua (TA) 1  2 3 
Corriente 
F2, % 3.33 –  – 
F3, % 16.66 14.28 – 
F4, % 8.33 14.28 – 
F6, % 71.66 71.42 100 
Volumen total, L  6000 7000 5000 
 
 
La Figura 9 muestra el aspecto general del mezclado de los tipos de agua a tratar. 
En el tanque se reguló el pH de la mezcla resultante con el fin de mejorar la acción 
de los agentes químicos que participan en el proceso de floculación.  
 
 
Figura 11.  Tanque de homogenización con recirculación para mezclado de corrientes con aguas 
contaminadas a tratar. 
 
Para cada tipo de agua preparada (1 – 3), se desarrollaron pruebas de jarras 
consistentes en la adición de diferentes mezclas de agentes aniónicos y catiónicos 
en diferentes concentraciones. Las condiciones en las pruebas de jarras que 
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aportaron los mejores resultados para cada tipo de agua, se eligieron para ser 
evaluadas a escala piloto en el equipo GEM.  
  
 
4.3 EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA MEZCLA DE FLOCULANTES 
CATIÓNICOS Y ANIÓNICOS SOBRE LA FORMACIÓN DE FLOCS EN LAS 
MEZCLAS DE AGUAS RESIDUALES 
 
Para la evaluación del efecto de la mezcla de coagulantes y floculantes, se 
desarrollaron pruebas de jarras con los tipos de agua (1 – 3) y se adicionaron los 
agentes químicos a diferentes dosificaciones. Por cada tipo de agua se realizaron 
5 pruebas, cada una con una mezcla de polímeros diferente. Con las diferentes 
dosificaciones que se utilizaron se buscó modificar las características físicas y 
químicas del polímero empleado para la floculación y posterior flotación.  
 
Las diferentes mezclas poliméricas utilizadas presentan en la Tabla 8.  
 
Tabla 8.  Dosificación de agentes químicos para cada tipo de agua. 
Polímero 
Tipo de agua (TA) 
1 2 3 
Concentración, ppm 
Ensayos  Ensayos Ensayos 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Superfloc      
C-572 
30 30 30 30 20 30 20 20 30 25 30 30 30 40 50 
Superfloc 
C498 
20 20 10 15 15 35 35 20 20 30 20 30 15 30 20 
Superfloc 
A130HMW 
10 20 10 15 15 30 20 10 20 15 20 20 15 15 10 
 
 
Para cada tipo de agua se seleccionó la mezcla polimérica que promovió la mayor 
cantidad y formación de flocs en las pruebas de jarras considerando también el 
aspecto económico (menor consumo de agentes químicos). Las mezclas 
seleccionadas para los ensayos piloto se resaltan en la Tabla 8 (negrilla). De 
nuevo, estas condiciones fueron llevadas al equipo GEM para desarrollar las 





5. RESULTADOS Y ANÁLISIS  
 
 
5.1 EFECTO DE LA PROPORCION DE MEZCLA DE AGUA CONTAMINANTE 
 
5.1.1 Agua Tipo 1.  La Dosificación de agentes químicos utilizados en esta prueba 
se muestra en la Tabla 9. 
 





Floculante Aniónico  
[ppm] 
1 30 20 10 
2 30 20 20 
3 30 10 10 
4 30 15 15 
5 20 15 15 
 
 
La Figura 10 muestra el resultado de las pruebas de jarras para el agua Tipo 1 con 
diferentes dosificaciones de agentes químicos. En la jarra 1, aunque se nota 
formación de flocs, estos poseen características débiles de flotación. En la jarra 2 
se nota mayor consistencia en el floc y se nota una reducción más evidente de la 
turbidez de la muestra. Con base en estos resultados preliminares, se procedió a 
realizar el primer ensayo piloto en el equipo GEM con la respectiva dosificación de 
agentes químicos. Una vez terminado el ensayo se realizaron nuevamente 
pruebas de jarras en estas pruebas inicialmente se aumentó la dosificación pero 
los resultados fueron similares a los de baja dosificación por tanto,  se concluyó 
que el incremento de la dosis de químicos  genera mayor consumo de reactivos y 
no mejora los resultados de flotabilidad y remoción.  
 
Posteriormente se cambió la dosificación presentando resultados parecidos pero 
con la ventaja de utilizar menor cantidad de agentes químicos. Bajo esta 








Figura 12.  Pruebas de jarras agua Tipo 1. 
 
Con base en estos resultados preliminares, se procedió a realizar 2 ensayos piloto 
en el equipo GEM. El primero con las condiciones determinadas en la jarra 2 y el 
segundo con las condiciones determinadas en la jarra 5. 
 
Una vez definidas las dosificaciones encontradas en las jarras, se procedió a 
ajustar los parámetros operacionales del equipo por medio de las tablas de 
dosificación de agentes químicos (Ver Anexo 2). Estos datos se usaron para 
ajustar la variable de operación del equipo (revoluciones de las bombas 
dosificadoras de agentes químicos), de manera que la mezcla de químicos 
corresponde a la dosificación determinada en las pruebas de jarras.  
 
El equipo se puso en funcionamiento hasta que se alcanzaron condiciones 
estables (aproximadamente 20–30 min). Al cabo de este tiempo se tomó una 
muestra del efluente entregado en la operación floculación/flotación para ser 
analizada física y químicamente en el laboratorio. 
 
5.1.2 Agua Tipo 2.  La dosificación de agentes químicos utilizados en esta prueba 
se muestra en la Tabla 10. 
 





Floculante Aniónico  
[ppm] 
1 30 35 30 
2 20 35 20 
3 20 20 10 
4 30 20 20 
5 25 30 15 
 
 
Las mejores condiciones determinadas en las pruebas de jarras y que se 
ensayaron en el equipo fueron las determinadas en la jarra 5 debido a que con 
esta dosificación se obtuvieron los mejores resultados frente a los criterios de 
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formación de flocs y turbiedad del agua. La Figura 11 muestra los resultados en 
las pruebas de jarras. 
 
 
Figura 13. Pruebas de jarras agua Tipo 2 
 
Para esta agua residual, se realizó el mismo número de pruebas de jarras 
modificando la dosificación de agentes químicos. Se definió que la dosificación de 
la jarra 5 (25 ppm de coagulante, 30 ppm de floculante catiónico y 15 ppm de 
floculante aniónico), fue la que mejores resultados presentó frente a los criterios 
de formación de flocs y turbiedad del agua.  
 
Posteriormente se procedió a ajustar los parámetros operacionales del equipo con 
las tablas de dosificación de agentes químicos (Ver Anexo 2). de manera que 
dosifique el químico con la cantidad equivalente a la dosificación determinada en 
las pruebas de jarras y finalmente tomar la muestra del efluente esto con el fin de 
analizarla en el laboratorio. 
 
5.1.3 Agua Tipo 3.  La dosificación de agentes químicos utilizados en esta prueba 
se muestra en la Tabla 11. 
 







1 30 20 20 
2 30 30 20 
3 30 15 15 
4 40 30 15 





La dosificación de agentes químicos que mejores resultados mostró mediante la 
prueba de jarras fue la jarra 5 (50 ppm de coagulante, 20 ppm de floculante 
catiónico y 10 ppm de floculante aniónico). Cabe destacar que fue la que mayor 
consumo de coagulante requirió para obtener buenos resultados en la formación 
de flocs y turbiedad del agua (ver Figura 12). 
 
 
Figura 14. Pruebas de jarras agua Tipo 3 
 
 
Con las mejores condiciones obtenidas en las pruebas de jarras se realizaron las 
pruebas piloto en la unidad GEM y se tomaron las muestras para el análisis.  
 
 
5.2 EFECTO DE LA MEZCLA DE FLOCULANTES CATIÓNICOS Y ANIÓNICOS 
SOBRE LA FORMACIÓN DE FLOCS EN LAS MEZCLAS DE AGUAS 
RESIDUALES 
 
Varias combinaciones de coagulante y floculante se usaron en un intento de 
mejorar la eliminación de la materia orgánica y las partículas suspendidas 
presentes en el agua residual. Con base en los resultados obtenidos en las 
pruebas preliminares, se fue ajustando las dosificaciones de químicos hasta lograr 






La Figura 13 muestra un ejemplo de los resultados obtenidos para el agua Tipo 1 
 
 
Figura 15. Resultados del tratamiento de floculación- flotación para el agua Tipo 1 
 
La Tabla 12 muestra las dosificaciones óptimas de agentes químicos para lograr la 
mejor formación de flocs y remoción de turbiedad de cada uno de los 3 tipos de 
agua con los que se realizaron los ensayos piloto. 
 
Tabla 12. Dosificaciones optimas de agentes químicos para los 3 tipos de agua. 






1 20 15 15 
2 25 30 15 
3 50 20 10 
 
 
Con base en la Tabla 12 las diferencias de consumo de agentes químicos en las 
tres aguas son evidentes, debido a las características de los vertimientos con los 
que se prepararon.  
 
 
5.3 CARACTERISTICAS FISICAS Y QUÍMICAS DE LOS EFLUENTES 
TRATADOS  
 
Con los resultados obtenidos en las pruebas piloto en el equipo GEM, se 
realizaron estudios analíticos para determinar la variación de algunas variables de 
interés como el pH, turbiedad, solidos suspendidos totales SST, demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO) y demanda química de oxígeno (DQO) con el fin de 
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determinar la remoción de carga contaminante en las diferentes mezclas de aguas 
residuales variando la dosificación de agentes químicos y su aspecto físico. 
En la Tabla 13 se muestra la caracterización física y química de los diferentes 
tipos de agua tratados a escala piloto mediante la técnica de flotación/floculación 
en el equipo GEM con las condiciones determinadas en los ensayos de jarras 
previamente. 
 
Tabla 13. Caracterización física y química de los diferentes tipos de agua. 
Parámetro 
Tipo de agua 
1 2 3 





































































































5.3.1 pH. El valor de pH muestra un ligero aumento luego del tratamiento  debido 
a la adición de los agentes químicos (floculante y coagulante) necesarios para la 
formación de flocs.  
 
5.3.2 Turbiedad. En el parámetro de turbiedad se resalta notoriamente la relación 
que existe entre la dosificación de agentes químicos y el porcentaje de remoción 
de turbiedad para cada una de las aguas preparadas. En el agua Tipo 3 se logró 
una remoción de turbiedad de 97.2% mayor que la remoción de las aguas Tipo 1 y 
2 (96.9% y 93.9% respectivamente).  
Los resultados de porcentajes de remoción obedecen a dos factores. Inicialmente 
la carga orgánica contaminante sedimentable, en suspensión y disuelta para los 
tres tipos de agua la cual es diferente debido a las características de los 
vertimientos generados en el procesamiento de subproductos avícolas como se 
mencionan en la Tabla 1 y la selección de la mejor dosificación de agentes 
químicos definida en la Tabla 12. 
41 
 
Para el caso del agua Tipo 1, la cual presenta una mayor carga sólidos, se 
observó que la dosificación de coagulante y floculante fue menor, este hecho se 
justifica debido que al existir una mayor concentración de sólidos, el efecto de 
arrastre de partículas generado por los flocs se hace más significativo, 
incrementando la eficiencia del proceso de flotación de partículas, lo que permite 
señalar que el proceso es bastante eficiente para la remoción de material sólidos, 
y esta eficiencia es mayor para aguas con altas cargas sólidas, con las cuales el 
consumo de aditivos en el tratamiento es menor. 
5.3.3 Solidos suspendidos totales. Es uno de los más importantes debido a la 
relación que existe entre la dosificación de insumos químicos y la concentración 
de contaminantes en el agua. Esto se refleja en los porcentajes de remoción de 
SST asociados a la diferencia de concentración de entrada y salida al sistema de 
floculación/flotación.  
 
En aguas coaguladas y floculadas la remoción de solidos suspendidos totales es 
alta para las tres muestras analizadas, las considerables eficiencias del proceso 
se deben a las características del material presente en el agua y a sus elevadas 
concentraciones, este hecho permite que el sistema de floculación/flotación trabaje 
de manera eficaz, en otras palabras, cuando la carga sólida del agua es alta, la 
eficiencia del proceso tiende a ser mayor, debido al arrastre que se ocasiona en el 
ascenso de los flocs formados, lo cual representa una mejora en el proceso. Por 
otra parte si la concentración de sólidos es baja, el arrastre del flocs durante la 
flotación es menor. 
 
Se puede notar que la remoción de los sólidos suspendidos totales depende del 
tipo de agua. Para el agua Tipo 1 se logró una remoción de SST de 91.7% mayor 
que la remoción del agua Tipo 2, 81.8% debido a que la mezcla de las corrientes 
que preparan el agua Tipo 2 no contiene una considerable concentración de 
sólidos suspendidos procedentes del agua generada en el procesamiento de las 
vísceras. Por otra parte la remoción de carga orgánica contaminante más baja en 
este parámetro se presentó con el agua Tipo 3, 79.3% aunque no deja de ser 
importante, este resultado se presentó porque esta agua contiene la menor 
cantidad de material en suspensión. 
 
5.3.4 Demanda biológica de oxigeno DBO. La medición y análisis de la carga 
contaminante biodegradable por medio de la DBO5 total, permite demostrar la 
eficiencia del proceso de floculación/flotación para la remoción de materia 
orgánica sedimentable y en suspensión. Los resultados presentados en la Tabla 
13 muestran como disminuye la DBO5 total de las tres aguas a su paso por el 
sistema de tratamiento.  
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En este parámetro se ve nuevamente la influencia que tiene el tipo de agua ya que 
la presencia de material orgánico y demás partículas presentes en el agua junto 
con la dosificación adecuada, son los factores más importantes que definen el 
resultado del agua residual a su paso por el sistema de tratamiento. 
 
Para  el agua Tipo 1 la variación de DBO5 entre la entrada y salida es mayor que 
para el agua Tipo 2 y 3 logrando como resultado una remoción de DBO5  de 
71.6%. Esta   remoción está vinculada con la remoción de SST puesto que al 
remover la mayor cantidad de material en suspensión directamente se está 
reduciendo el valor de la DBO debido al arrastre de la materia orgánica 
biodegradable presente en el agua. Por otra parte al analizar los resultados del 
agua 2 y 3, la carga contaminante en estas muestras no difieren mucho a la 
entrada pero sus porcentajes de remoción son desiguales logrando remociones de 
DBO5 de 27.5% y 55.4% respectivamente, este hecho se da porque el agua Tipo 3 
contiene mayor cantidad de materia orgánica biodegradable sedimentable y en 
suspensión. 
 
La medición y análisis de la carga contaminante biodegradable por medio de la 
DBO5 soluble, permite demostrar la eficiencia del proceso de floculación/flotación 
para la remoción de materia orgánica disuelta. Los resultados presentados en la 
Tabla 13 muestran como disminuye la DBO5 soluble de las tres aguas a su paso 
por el sistema de tratamiento.  
 
La remoción de la materia orgánica disuelta implica la trasformación química de 
esta, de manera que la medición por separado de materia orgánica total y disuelta 
permite ver la eficiencia por separado del proceso de remoción de la DBO5. Este 
hecho debe ser tenido en cuenta si se tiene en cuenta que el proceso de 
tratamiento que se está evaluando, es un proceso físico y químico en el cual 
típicamente no se logran remociones significativas de DBO soluble, pero en el 
caso del proceso de flotación la adición de aire al agua permite que se logre cierto 
grado de mineralización de la materia orgánica soluble presente en el agua 
residual.  
 
El cambio de la DBO5 soluble en el agua durante el tratamiento se ve afectado 
debido a que el proceso de floculación/flotación consiste básicamente en la 
remoción del material en suspensión, este hecho se confirma con los resultados 
obtenidos. Para el caso del agua Tipo 1 el porcentaje de remoción paso de ser el 
71.6% para DBO5 total a ser del 30% para DBO5 soluble, el agua Tipo 2 el 
porcentaje de remoción paso de ser el 27.5% para DBO5 total a ser del 6.5% para 
DBO5 soluble y para el agua Tipo 3 el porcentaje de remoción paso de ser el 
55.4% para DBO5 total a ser del 20% para DBO5 soluble. Este hecho se puede 
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explicar teniendo en cuenta que el proceso que se evaluó es un proceso físico 
químico en el cual se dosifican coagulantes y floculantes para clarificar el agua y 
adicionalmente se suministra aire para lograr la flotación de los flocs y estimular la 
oxidación de la materia orgánica presente en el agua residual, de manera que la 
principal destreza del proceso es la remoción de material particulado. 
 
5.3.5 Demanda química de oxigeno DQO. La DQO se analizó de la misma 
manera que la DBO5, aunque en los dos parámetros se evalúa  tanto lo 
suspendido como lo disuelto, la diferencia en el estudio se hace para analizar la 
eficiencia del proceso por separado y estudiar los resultados de remoción de  la 
materia orgánica  degradada mediante procesos biológicos y procesos químicos.  
 
Los resultados presentados en la Tabla 13 muestran como disminuye la DQO total 
de las tres aguas a su paso por el sistema de tratamiento. Es de esperar que el 
proceso sea muy eficiente para la remoción de materia orgánica sedimentable y 
en suspensión, pero no así para la remoción de materia orgánica disuelta, pues 
esta no puede ser coagulada, floculada y sometida a flotación por encontrase 
disuelta en el agua. En el agua Tipo 1 se logró una remoción de DQO total de 
83.9% mayor que la remoción de las aguas Tipo 2 y 3, 37.7% y 76.8% 
respectivamente.  
 
La mayor disminución de DQO total se presenta para el agua Tipo 1 (agua 
residual resultante de la mezcla de los distintos efluentes del proceso), es decir 
que la mezcla de las aguas residuales favorece el proceso de remoción de materia 
orgánica, posiblemente a causa del alto contenido de material particulado, que 
favorece la formación de núcleos de partículas cada vez de mayor tamaño en la 
medida que flotan del tanque a la superficie.  
 
Por otra parte se puede ver que la remoción de DQO total para las aguas Tipo 1 y 
3 no difiere demasiado, cabe aclarar que desde el punto de vista de la carga 
contaminante la remoción de DQO es muy superior para el tratamiento de agua 
Tipo 1. Este hecho se puede justificar debido a la formación de flocs de mayor 
tamaño que incrementan la aglomeración de partículas y maximizan la separación 
agua/sólido. 
 
En el análisis de la DQO soluble realizado a las diferentes muestras, la 
coagulación, floculación y flotación corresponden a un proceso físico y químico, 
pero no implica la oxidación o degradación de materia orgánica disuelta, por tal 
razón, es de esperar que la remoción de DQO total sea muy superior a la 
remoción de DQO soluble, hecho que se confirma con los resultados presentados 
en la Tabla 13. La remoción de DQO para el agua Tipo 1 pasó de ser el 83,9 % 
44 
 
para DQO total, a ser del 50,7% para DQO soluble, para el agua Tipo 2 pasó de 
ser el 37.7 % para DQO total, a ser del 17.3% para DQO soluble, para el agua 
Tipo 3 pasó de ser el 76.8 % para DQO total, a ser del 18.5% para DQO soluble, 
confirmando el hecho que el sistema tiene como función principal la remoción de 
partículas, pero que también se realiza un proceso de oxidación que facilita la 









































Se demostró con los análisis de las muestras de los tres tipos de agua residual, 
que la mezcla de las corrientes define la eficiencia del sistema de tratamiento 
sobre la remoción de carga orgánica contaminante durante el proceso de 
floculación/flotación, debido a que la mezcla de las aguas define el nivel de 
contaminación presente en la muestra de agua. 
 
El sistema de tratamiento GEM, es un equipo de fácil operabilidad y adaptabilidad 
que permite diversas variaciones de flujo y remoción de altas y bajas cargas 
contaminantes, que comparado con otros sistemas de tratamiento tradicionales, 
permite obtener mayor reducción de costos, lodos y químicos en el tratamiento 
aguas residuales generadas por la industria.  
 
Los resultados mostraron que después del tratamiento de las diferentes muestras 
de agua residual, el pH tiende a subir sin generar cambios significativos que 
conduzcan a una previa estabilización del pH antes de la prueba, por tal razón se 
puede concluir que la adición de agentes químicos no tiene fuerte incidencia en el 
aumento del pH del agua residual ya que presenta un pequeño incremento (menor 
a 0,2 unidades de pH). 
 
Se comprobó por medio del análisis de laboratorio que los valores de pH tuvieron 
poco efecto sobre el tratamiento con el equipo GEM por tal razón, el proceso de 
floculación/flotación podría trabajar de forma eficaz en una amplia gama de 
valores de pH. 
 
A pesar de las diferencias que existen en el contenido de material en suspensión 
de las muestras, se observó que la turbiedad es uno de los parámetros que 
presenta el mayor porcentaje de remoción en los tres tipos de agua tratada por tal 
razón, podemos concluir que el sistema GEM tiene la capacidad de lograr 
remociones del 93.9% de turbiedad como mínimo para el caso del agua tipo dos, 
remoción del 96.9% de turbiedad para el caso del agua tipo uno y el porcentaje 
más alto para el agua tipo tres con una remoción del 97.2% de turbiedad. 
 
Para optimizar el uso de los agentes químicos, la variable “mezcla de corrientes de 
agua residual” es la que define cuál de las posibles mezclas es la que promueve la 





Los sólidos suspendidos en cada corriente  son el parámetro que permite valorar 
la importancia que tiene la variación de las mezclas de las corrientes 
contaminantes frente a la dosificación de agentes químicos debido a los altos 
niveles de  remoción entre la entrada y salida que no son inferiores a un 79.3% de 
SST. 
 
La remoción de SST es alta en la tres muestras de agua, logrando los mejores 
resultados para el agua 1, para las aguas 2 y 3 los resultados no cambian de 
manera significativa y se presenta una gran remoción de carga contaminante 
porque las muestras de agua contienen elevadas cantidades de material en 
suspensión y es lo que permite que el sistema de floculación/flotación trabaje de 
manera eficiente sin importar la mezcla de las aguas pero si la dosificación de 
agentes químicos. 
 
Al analizar y comparar los cambios de la DBO total y DBO soluble en el agua 
durante el tratamiento, se demuestro que el proceso de descontaminación 
consiste básicamente en la remoción de material particulado, este hecho justifica 
el por qué la remoción de DBO5 total es mayor que la remoción de DBO5 soluble 
en los tres tipos de agua. 
 
Por medio de los análisis de laboratorio se pudo comprobar que el proceso 
presenta un porcentaje de remoción de DBO5 total superior al 27.5% para todas las 
muestras analizadas, mientras que el porcentaje de remoción de la DBO5 soluble 
no supera el 30%. Este hecho se puede explicar teniendo en cuenta que el 
proceso que se evaluó es un proceso físico  químico en el cual se dosifican 
coagulantes para clarificar el agua y adicionalmente se suministra aire para lograr 
la flotación de los flocs livianos y estimular la oxidación de la materia orgánica 
presente en el agua residual, de manera que la principal destreza del proceso es 
la remoción de material particulado, este hecho justifica el por qué la remoción de 
DBO5 total es mayor que la remoción de DBO5 soluble. 
La remoción de la DQO total fue superior a la remoción de la DQO soluble para los 
diferentes tipos de agua debido a las características de las mismas, este hecho 
confirma que el sistema de tratamiento de floculación/flotación GEM es el 
encargado de la remoción de la carga contaminante en suspensión y disuelta, lo 
que favorece directamente el tratamiento posterior en la laguna de oxidación. 
 
La remoción de DQO pasó de ser el 83,2 % para DQO total, a ser del 50,7 para 
DQO soluble confirmando el hecho de que el sistema tiene como función principal 
la remoción de partículas, pero que también se realiza un proceso de oxidación 




En esta investigación se demostró que el consumo de agentes químicos depende 
en gran parte del tipo de agua que se desea tratar y el tipo de mezcla que se 
requiere para que los polímeros tengan la capacidad de reaccionar eficientemente 
y alcanzar el máximo rendimiento de manera que se puedan obtener elevados 
niveles de remoción en los diferentes parámetros que se midieron en los tres tipos 
de aguas. 
 
El proceso de floculación/flotación es superior en dos aspectos, menos tiempo de 
pretratamiento y más eficacia de pretratamiento. Estas ventajas se atribuyen a las 
cualidades del sistema de flotación de partículas, es decir cuanto menor sea el 
tamaño de las burbujas, los materiales más contaminantes se eliminan y proceso 
de flotación de burbujas ahorra el uso de coagulante y mejora la eficacia y la 
eficiencia del tratamiento. 
 
Por medio de esta investigación se pudo concluir que los mecanismos de la 
formación de flóculos aireados implican muchos fenómenos que se producen 
simultáneamente como la interacción entre los agentes químicos y la carga 
contaminante presente en las muestras de agua, el desenrollado de las cadenas 
poliméricas, la generación de burbujas debido a la inyección de aire y en general 
la remoción del material contamínate. Por tal razón la implementación de este tipo 
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ANEXO 1. Fichas técnicas de los productos químicos utilizados para el tratamiento 












ANEXO 2. Tablas de dosificación de agentes químicos.  
 
COAGULANTE 
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FLOCULANTE CATIÓNICO 
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FLOCULANTE ANIÓNICO 
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